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Richiesta Ufficio
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ACQUE PER CONTROLLO POTABILITA'
28/10/2010 10:40:00

Campione numero
Campiorne df

Data di ricevimento

Committente AZIENDA U.L.S.S, 22 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAN - BUSSOLENGO (VR) VIA CROCEFISSA Dl
ROSA VALEGGIO SUL MINCIO VALEGGIO SUL MINCIO(VR)

Prelevatore AZIENDA U.L.S.S. 22 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAN - BUSSOLENGO (VR) VIA CROCEFISSA DI —
ROSA VALEGGIO SUL MINCIO VALEGGIO SUL MINCIO(VR) TR

Varbale di grefieyo BEE!1R Data diprelievo  28/10/2010  09:00 Al

Conferente AZIENDA U.LS.S. 22 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAN - BUSSOLENGO (VR) VIA CROCEFISSA DI

ROSA VALEGGIO SUL MINCIO VALEGGIC SUL MINCIO(VR)

Punto di prelievo 3524 - MOZZECANE - POZZO N. 4 VIA MEDIANA  MOZZECANE

Procedura

3 ; A cura del prelevatore
di campionamentc

Servizio Laboratorio Provinciale di Verona

Analisi Biologiche Inizio analisi ~ 28/10/2010 Fine analisi ~ 30/10/2010

Parametri Risultato Unita di Misura Metodo di Prova

Batteri coliformi a 37°C 0 UFC/100ml UNI EN ISO $308-1:2002/Cor1:2007

Escherichia coli 0 UFC/100mi UNI EN 150 9308-1:2002/Cor1:2007

Enterococchi intestinali 0 UFC/100m! UNI EN ISO 7898-2:2003

Analisi Chimiche Inizio analisi  28/10/2010 Fine analisi ~ 29/10/2010

Parametri Risultato Unita di Misura Metodo di Prova

Aspetto: limpido-inodore

Cloro residuo totale <0.10 mg/| APAT CNR IRSA 4080 Man 2§ 2003

pH 7.4 unita di pH Rapporti ISTISAN 1957/8 pag 30

Ammoniaca totale (NH4) <0.10 mg/l APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 +
APHA Stlandard Methods for the Examination
of Water and Wastewaler ed 21sl 2500 4500-
NH3 G

Nitriti (NO2) <0.01 mgfl APAT CNR |RSA 4050 Man 29 2003

Nitrati (NO3) 1 mg/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt 1 pag 35 -

Solfati (S04) 32 mg/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt 1 pag 35

Cloruri (Cl) 6 mg/l Rapporli ISTISAN 2000/14 PL 1 pag 35

Conducibilita elettrica a 20 °C 460 pS cm-! APAT CNR IRSA 2030 Man 292003 _

Ferro (Fe) <20 pghl MW003.0CVR rev 0 2010

COMUNE DI MOZZECANE-+—

(.7 DIC. 2010
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| risullati analiticl si fferiscono unicamente al campione sotloposlo a prova.

Il presente rapporio di prova non pud essere fiprodotio parzialmenle, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio,
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Giudizio di conformita
Analisi Biologiche

| PARAMETRI ANALIZZATI RIENTRANO NEI LIMIT! STABILITI DAL D. L. n. 31/2001 PER LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO
UMANO
Analisi Chimiche

| PARAMETRI ANALIZZATI RIENTRANO NEI LIMITI STABILITI DAL D. L. n. 31/2001 PER LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO
UMANO

Verona, li 04/11/2010

I { Dirigente Biologo

Il Dirigente,Chimico
dr. Mari stina Mosconi

I

| nsultati analitici si riferiscano unicamerile al campione sotloposto a prova
Il presente rapporio di prova non pub essere riprodotio parziaimente, senza approvazione scrtia da parte di questo laboraloric.
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